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39-300 Mielec, ul. Glowackiego 5

Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec za rok 2023

Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowe;j
Inspekeji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2023.338 z p6zn.zm), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj.Dz.U.2023.537
zpbzn.zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 112, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonal obszarowej
oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za 2023 r. na terenie gminy wiejskiej
Mielec.

Podstawe oceny stanowity wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Mieszkaficy gminy wiejskiej Mielec zaopatrywani sa w wode przeznaczonag do spozycia
przez pig¢ wodociggow sieciowych zlokalizowanych w miejscowosciach Rzedzianowice,
Chorzelow, Szydtowiec, Mielec i Wampierzéw. Producentami wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy wiejskiej Mielec sg: Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Mielcu, ul. Glowackiego 5; EURO-EKO MEDIA Sp. z 0.0., 39-300 Mielec,
ul. Wojska Polskiego 3; Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Mielcu,
ul. Wolnosci 44 1 Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Gorne, Przebendéw
44, ktorzy sa jednoczesnie odpowiedzialni za jako$¢ produkowanej wody.

Podstawe wodociggéw sieciowych Rzedzianowice, Chorzeléw-Chrzastéw, Szydlowiec
i Wampierzéw stanowi ujgcie wod podziemnych (4 studnie wiercone- Rzedzianowice, 3 studnie
wiercone- Chorzelow-Chrzastow, 3 studnie wiercone- Szydlowiec i 5 studni wierconych-
Wampierzow), natomiast wodociggu sieciowego Mielec ujecie wody powierzchniowej- rzeka
Wistoka.

Z wody pochodzacej z przedmiotowych wodociggéw korzystato ok. 13 388 konsumentdéw
w gminie wiejskiej Mielec. Oprécz gminy wiejskiej Mielec wodocigg sieciowy Szydlowiec
zaopatrywal w wodg réwniez osiedle Mosciska i Specjalng Strefe Ekonomiczng EURO-PARK
MIELEC w gminie miejskiej Mielec; wodociag sieciowy Mielec oprocz miejscowosci Ztotniki
w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywal miasto Mielec w gminie miejskiej Mielec; wodociag
sieciowy Wampierzéw oprocz miejscowosci Rydzéw w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywat
miejscowosci  Grzybow, Jamy (czgs€), Izbiska (czes¢), Kaweczyn, Kosowka, Piatkowiec,
Przebendéw, Wadowice Goérne, Wadowice Dolne, Wampierzéw, Wola Wadowska (czese),
Wierzchowiny (czgs¢), Zabrnie w gminie Wadowice Gorne; wodocigg sieciowy Rzedzianowice
miejscowos¢ Pigtkowiec (czg$¢) w gminie Wadowice Gorne oraz wodocigg Chorzelow-Chrzastéw
miejscowos¢ Malinie (cze$¢) w gminie Tuszéw Narodowy oraz ul. Sienkiewicza (czesc)
1 ul. Kilinskiego (czg$¢) w gminie miejskiej Mielec.



Przeprowadzono 5 kontroli urzadzen wodociggowych. Stan sanitarno-techniczny uje¢, stacji
uzdatniania wody oraz urzadzen do uzdatniania wody w/w wodociagdw sieciowych nie budzit
zastrzezen. Przedsigbiorstwo EURO-EKO Media Sp. zo.0. w ramach wlasnych inwestycji
unowoczeéniato urzadzenie wodociagowe wykonujac kolejny etap w ramach obszernej inwestycji
pn.: ,,Modernizacja instalacji hydraulicznej studni S-1 1 S-3 oraz rurociggu zasilajacego budynek
biurowy zlokalizowany na Hali Pomp w SUW Szydtowiec”.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje dotyczace przedmiotowych wodociggow:

Wodociagi Wielko$¢ | Zaopatrywane | Liczba Sposéb Przekroczone Ocena
sieciowe/ produkcji | miejscowosci ludnosci uzdatniania warto$ci jakoSci
Producenci m>/dobe w gminie zaopatrywanej | /dezynfekcja dopuszczalnych | wody na
wody wiejskiej w wode¢ parametrow koniec
Mielec w gminie 2023 r.
wiejskiej
Mielec

Rzedzianowice/ | 724,2 Boza Wola, 6492 Napowietrzanie, brak Przydatna
Gminny Zaktad Goleszow, Filtracja/ do
Gospodarki Ksiaznice, Dezynfekcja spozycia
Komunalnej w Podleszany, chemiczna
Mielcu, ul. Rzedzianowice, podchlorynem
Glowackiego 5 Wola Mielecka sodu- okresowa
Chorzelow- 476,9 Chorzelow, 3477 Napowietrzanie/ | Jon amonowy — | Przydatna
Chrzgstow/ Chrzastow, Filtracja/ 2,26 mg/l do
Gminny Zaktad ZYotniki (czgs¢) Dezynfekcja spozycia
Gospodarki chemiczna
Komunalnej w podchlorynem
Mielcu, ul. sodu- okresowa
Glowackiego 5
Szydlowiec/ 2070,0 Szydtowiec, 1994 Napowietrzanie, | brak Przydatna
EURO-EKO Trzesn, Wola Filtracja/ do
MEDIA Sp. Chorzelowska Dezynfekcja spozycia
z 0.0., Mielec, chemiczna
ul. podchlorynem
Wojska sodu- okresowa
Polskiego 3
Mielec/ 83573 Ztotniki 1066 Napowietrzanie, | brak Przydatna
Miejskie Koagulacja do
Przedsigbiorstwo chemiczna spozycia
Gospodarki siarczanem glinu,
Komunalnej Sp. Filtracja na
z 0.0., w Mielcu, filtrach
ul. Wolnosci 44 piaskowych,

Filtracja na

filtrach

weglowych/

Ozonowanie-

stale,

Dezynfekcja

chlorem- stata
Wam pierzow/ 1169,2 Rydzow 359 Napowietrzanie, | brak Przydatna
Gminny Zaktad Filtracja, do
Gospodarki Odzelazianie spozycia
Komunalnej, chemiczne
Wadowice nadmanganianem
Gérne, potasu/
Przebendow 44 Dezynfekcja

chemiczna

podchlorynem

sodu- okresowa




Na obszarze gminy wiejskiej Mielec zaopatrywanym przez w/w urzadzenia wodociagowe
znajduje si¢ 16 punktow wytypowanych do pobierania probek wody w ramach monitoringu jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mielecu w 2023 r. pobrano z obszaru gminy wiejskiej Mielec 8 probek wody do
badan w zakresie parametréw objetych monitoringiem zgodnie z cze$cig A oraz 3 probki w zakresie
wybranych parametréw objetych monitoringiem zgodnie z czgscig B do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
W ramach wewnetrznej kontroli jakos$ci wody- pobrano 10 prébek wody do badan w zakresie
parametréw obje¢tych monitoringiem zgodnie z czescig A oraz 2 probki w zakresie wybranych
parametrow objetych monitoringiem zgodnie z cz¢scig B zatgcznika nr 2 do w/w rozporzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu w ramach kontroli wewnetrznej pobrat
dodatkowo - kontrolnie 2 probki wody w zakresie parametréw mikrobiologicznych oraz 1 probke
wody w zwigzku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru fizykochemicznego (jon amonowy)
po przeprowadzonych dziataniach naprawczych.

W zakresie wymagan mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione
w zatgeznikach nr 1A tab. 1 1 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaznikéw fizyko-chemicznych
i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikajace z zatacznikow nr 1B, 1C tab. 2 i 1D
obowigzujacego rozporzadzenia.

Kontrola wewnetrzna jakosci wody dostarczanej konsumentom z wodociggdéw sieciowych
Rzgdzianowice, Chorzelow-Chrzastow, Szydtowiec, Mielec i Wampierzéw, prowadzona przez
producenta wody, wykonywana byla zgodnie z harmonogramem pobierania probek wody
zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz
dodatkowo po przeprowadzonych dziataniach naprawczych (wod. siec. Chorzel6w-Chrzastow).

Analizujac wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia w 2023 roku stwierdzono
przekroczenie jonu amonowego w wodzie z wodociagu sieciowego Chorzelow-Chrzastow.

Wplyw przekroczonych parametréw na zdrowie konsumentéw w oparciu o ,, Wytyczne
dotyczace jakoSci wody do picia” wydane przez Swiatowa Organizacj¢ Zdrowia: Jon
amonowy w sSrodowisku pochodzi zprzemian metabolicznych, dziatalno$ci rolniczej oraz
procesow przemystowych, a takze powstaje w czasie dezynfekcji wody z wykorzystaniem
chloraminy. Naturalne stgzenie amoniaku w wodach podziemnych i powierzchniowych zazwyczaj
utrzymuje si¢ ponizej 0,2 mg/l, cho¢ w wodach podziemnych pozbawionych tlenu moze siegac
nawet 3 n/l. Amoniak w wodzie do picia nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia i dlatego
nie zaproponowano zalecanej warto$ci opartej na kryteriach zdrowotnych, jednakze nie powinien
przekracza¢ 3 mg/l. Dodatkowo moze zmniejsza¢ skuteczno$¢ dezynfekcji wody, przyczyniaé sie
do powstawania azotan6w w sieci wodociggowej, wptywaé na nieskuteczng prace filtrow stuzacych
do usuwania manganu, a takze wywolywa¢ zmiany smaku i zapachu wody. Zawarto$¢ amoniaku
wwodzie jest wskaznikiem mozliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, $ciekami czy
odchodami zwierzecymi.

PPIS w Mielcu wydat 5 decyzji stwierdzajacych przydatnosci wody z dnia 19.12.2023 r. dla
wodociagu sieciowego Rzedzianowice, z dnia 28.12.2023 r. dla wodociggu sieciowego Mielec
i Szydlowiec, z dnia 29.12.2023 r. dla wodociagu sieciowego Chorzeléw-Chrzastéw oraz z dnia
05.01.2024 r. dla wodociagu sieciowego Wampierzow.

Analizujgc wszystkie wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia  przez ludzi
dostarczanej mieszkaficom gminy wiejskiej Mielec, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mielcu stwierdzil, ze w 2023 roku mieszkancy gminy wiejskiej Mielec korzystajacy z wody
dostarczanej z wodociggéw sieciowych Rzedzianowice, Chorzeléw-Chrzastow, Szydlowiec,
Wampierzéw i Mielec spozywali wode dobrej jakosci, oceniong jako przydatna do spozycia przez
ludzi. Woda zdatna do uzycia, czyli wolna od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytow
w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji
w stgzeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazujaca
agresywnych wiasciwosci korozyjnych i spelniajaca wymagania mikrobiologiczne okreslone
w czescei A zakgeznika nr 1 do rozporzadzenia i chemiczne okreslone w czesci B zalacznika nr 1 do
rozporzadzenia.




Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec nie stanowi

ryzyka dla zdrowia ludzi.
Niniejsza obszarowa ocene jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydal celem poinformowania mieszkancéw gminy
wiejskiej Mielec.
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