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PSHK.9020.49.100.2023 Mielec, 2023-12-29
DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz.U.2023.338 z pdzn.zm.)

- art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 pozn.zm.)

- art. 12 ust. 115 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz.U.2023.537 z pdzn.zm.)

- §2lust. 1pktl,§22ust. 1,2i3 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)

Po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badaf/pomiaréw SB/03762/01/2023 z dnia 17 stycznia
2023 r.; Nr 1/S/PHK/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.; Nr 9/N/PHK/2023 z dnia 6 kwietnia
2023 r.; Nr DL.LHK.9052.206.2023 7z dnia 17 kwietnia 2023 r.; Nr DL.LHK.T.9052,1.24:2023
z dnia 5 kwietnia 2023 r.; Nr 44/S/PHK/2023 7 dnia 27 kwietnia 2023 r.; Nr 89/S/PHK/2023
zdnia 22 wrze$nia 2023 r.; Nr SB/ 120680/09/2023 z dnia 29 wrzesnia 2023 r:;
Nr 105/S/PHK/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. dotyczacymi wodociggu sieciowego Chorzelow-
Chrzgstow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze statych punktéw monitoringowych zlokalizowanych
w SUW Chorzeléw, Szkota Podstawowa Chrzastow 156, Zesp6t Szkét Chorzelow 316 pobrano
probki wody do badar laboratoryjnych. Ponadto w dniach 15 listopada 2022 r. oraz 9 stycznia,
24 kwietnia, 191 25 wrzeénia, 13 listopada 2023 r. w ramach kontroli wewngtrznej ze statych
punktéw monitoringowych zlokalizowanych w SUW Chorzeléw, Z.P.UH. ,DAMET”
Chrzastéw 191, Szkola Podstawowa Chrzastow 156, Zespot Szkét Chorzeléw 316 pobrano
probki wody do badan laboratoryjnych.

Badana woda w zakresie monitoringu parametrow grupy A i dodatkowych w w/w
punkach poboru prébek wody, monitoringu wybranych parametrow grupy B- Szkota
Podstawowa Chrzastow 156, Zespdt Szkét Chorzeléw 316 oraz monitoringu substancji
promieniotworczych — SUW Chorzeléw odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

W zakresie wymagan mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione
w zalgcznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. I, w zakresie wskaznikéw fizyko-chemicznych
i organoleptycznych oznaczenia wynikajace z zatgcznikéw nr 1B, 1C tab. 2 i 1D oraz w zakresie
wymagan radiologicznych oznaczenia substancji promieniotwérczych wynikajgcych z zatacznika
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Nr 4 A obowiazujacego rozporzadzenia. Biorac pod uwagg wszystkie wyniki badan wody
przeznaczonej do spozycia, wykonane w 2023 r., dostarczanej mieszkancom gminy wiejskiej
Mielec, ul. Sienkiewicza gminy miejskiej Mielec oraz miejscowosci Malinie w gminie Tuszow
Narodowy, stwierdzono przekroczenie jonu amonowego w prébkach wody pobranych
u odbiorcy. Po przeprowadzonych dziataniach naprawczych i ponownych badaniach wody
odpowiadata ona warunkom rozporzadzenia.

Wplyw przekroczonych parametrow na zdrowie konsumentéw w oparciu
0 ,,Wytyczne dotyczace jakoSci wody do picia” wydane przez Swiatowa Organizacje
Zdrowia: Jon amonowy w Srodowisku pochodzi z przemian metabolicznych, dziatalnosci
rolniczej oraz proceséw przemystowych, a takze powstaje w czasie dezynfekcji wody
z wykorzystaniem chloraminy. Naturalne stezenie amoniaku w wodach podziemnych
i powierzchniowych zazwyczaj utrzymuje si¢ ponizej 0,2 mg/l, cho¢ w wodach podziemnych
pozbawionych tlenu moze sigga¢ nawet 3 m/l. Amoniak w wodzie do picia nie ma
bezposredniego znaczenia dla zdrowia i dlatego nie zaproponowano zalecane]j warto$ci opartej na
kryteriach zdrowotnych, jednakze nie powinien przekracza¢ 3 mg/l. Dodatkowo moze
zmniejszaé skuteczno$¢ dezynfekcji wody, przyczyniaé sie do powstawania azotanow w sieci
wodociagowej, wplywaé na nieskuteczng pracg filtrow stuzacych do usuwania manganu, a takze
wywolywa¢ zmiany smaku i zapachu wody. Zawarto$é amoniaku w wodzie jest wskaznikiem
mozliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, Sciekami czy odchodami zwierzecymi.

Analizujac wszystkie wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia, dostarczanej przez
wodociag sieciowy Chorzelow-Chrzgstow, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza, ze mieszkancy gminy wiejskiej Mielec i miejskiej Mielec przy ul. Sienkiewicza
oraz gminy Tuszéw Narodowy miejscowosci Malinie korzystajacy z wody dostarczanej
przez wodociag sieciowy Chorzelow-Chrzastéw na koniec roku 2023, spozywali wode dobrej
jakosci, oceniong jako przydatna do spozycia przez ludzi, tzn: zdatng do uzycia, wolng od
mikroorganizméw chorobotwérezych i pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowiacych potencjalne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazujacg agresywnych whasciwoscl korozyjnych i spelniajaca
wymagania mikrobiologiczne okre$lone wczescl A zalacznika nr 1 do rozporzadzenia
i chemiczne okreslone w czesci B zatgeznika nr 1 do rozporzadzenia.

Wéjt Gminy Mielec, Prezydent Miasta Mielca i Wéjt Gminy Tuszéw Narodowy sa
zobowiagzani do poinformowania mieszkancéw o dobrej jakosci wody dostarczanej
przez wodociag sieciowy Chorzel6w-Chrzastow.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej- do zakresu dziatania Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
biezacego nadzoru sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepisow okreslajacych
wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczegdlnosci dotyczacych: higieny S$rodowiska,
a zwhaszeza wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 w/w
ustawy- za badania laboratoryjne i inne czynnosci wykonywane w zwigzku ze sprawowaniem
biezacego nadzoru sanitarnego przez organy Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej nie pobiera si¢
oplat od o0séb oraz jednostek organizacyjnych obowigzanych do przestrzegania wymagan
higienicznych i zdrowotnych, jezeli w wyniku badan nie stwierdzono naruszenia tych wymagan.

W my$l art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego- organ administracji
publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej.
Decyzje rozstrzygaja sprawe co do jej istoty w catosci lub w czesci albo w inny sposdb konczg
sprawe w danej instancji.

Zaéart. 12 ust. 11 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw okreéla- nadzér nad jakoscig wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi sprawujg organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Wojt (burmistrz,
prezydent miasta) jest obowigzany do informowania mieszkancéw o jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi- wtasciwy panstwowy inspektor
sanitarny na podstawie sprawozdania, w tym sprawozdan z wlasnych badan jakosci wody,
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sprawozdan przekazywanych przez podmioty, z wykonania badan Jako$ci wody realizowanych
wedtug ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez
podmioty wykonujace badania jakogci wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodnosci
stwierdza: przydatno$¢ wody do spozycia w przypadku, gdy woda spetnia wymagania okreslone
w zalgcznikach nr 1 i 4 do rozporzgdzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny
ryzyka oraz ocen¢ bezpieczenstwa zdrowotnego konsument6w, jako niezbgdne dla danej strefy
zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego lub do celéw zapewnienia Jjakosci produkeii,
dystrybucji i kontroli jakogci wody. Natomiast § 22 ust. 1, 2 i 3 w/w rozporzadzenia mowi:
Wiasciwy panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje
okresowe oceny jakosci wody. Oceny, zawieraja informacje dotyczace spelnienia na
nadzorowanym obszarze wymagan okreslonych w zatacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia oraz
parametrow ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocene bezpieczefstwa
zdrowotnego konsumentéw, jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony
zdrowia ludzkiego lub do celow zapewnienia jakosci produkcji, dystrybucji i kontroli jakosci
wody w okresie, dla ktérego opracowywana jest ocena. Oceny, o ktdrych mowa, stuzg do
przekazania wlasciwemu wéjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych
do podjecia dziatan majacych na celu zaopatrzenie konsumentéw w wode o wlasciwej jakosci.

Biorge powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
orzeka jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszow za
posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. Sktodowskiej
— Curie 8 w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostagegoia i Pr¥mRomocna.

Treegors Burek

Otrzymujg:
@ Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec
a/a

Do wiadomoSci:

1. Woéjt Gminy Mielec, 39-300 Mielec, ul. Glowackiego 5

2. Wojt Gminy Tuszéw Narodowy, 39-332 Tuszéw Narodowy 225

3. Prezydent Miasta Mielca ul. Zeromskiego 26

4. WSSE Rzeszéw, 35-959 Rzeszéw, ul. Wierzbowa 16

Sporzadzit: R.S., e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl






