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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 72/S/PHK /2021

*Nazwa i adres Klienta: Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Mielcu
Ul Gtowackiego 5
39-300 Mielec

Podstawa badan Zlecenie: Nr rej. OL.PHK.9052.2.1.70.2021
( pismo, znak): Protokét pobrania prébek wody Nr PHK.9020.62.2021 z dnia 6.07.2021

*Obiekt badan/miejsce pobierania prébek:
Srodowisko ogdlne — woda do spozycia. Probka pobrana z Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Mielcu -wodociag sieciowy Rzedzianowice , wodociag sieciowy Szydlowiec

Spos6b pobierania préobki/prébek z obiektu badan:

Probka zostala pobrana i dostarczona przez pracownika Oddziatu Laboratoryjnego PSSE
Mielec w dniu 6.07.2021. wg Procedury Kontrolnej PK/PP/01 ,,Pobieranie prébek do
badan w ramach nadzoru biezgcego™ i Instrukcji Kontrolnej IK/PP/SK/01/01 , Pobieranic
probek wody do badan fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych”.

*Opis, stan, identyfikacja prébki/prébek:
72/1/8/2021 — prébka wody do spozycia pobrana w SUW Rzgdzianowic ; godz. pobrania: 8:50
72/2/S/2021 ~ prébka wody do spozycia pobrana w budynku ustugowym Goleszow ;
godz. pobrania: 10:20
72/3/S/2021 ~ prébka wody do spozycia pobrana w domu mieszkalnym Rzedzianowice 446;
godz. pobrania: 9:10
72/4/8/2021 — prébka wody do spozycia pobrana w szkole podstawowej Trzesn 87;
godz. pobrania: 8:30
Czas pobierania probki : 2 godziny.
Stan probki w chwili przyjecia do badan prawidiowy.

Data pobierania prébki/prébek do badania: 6.07.2021

Data przyjecia prébki/prébek do badania:  6.07.2021 ; g0dz.11:00
Data wykonania badania: 6.07.2021; godz.11:30 — 9.07.2021; godz.8:30
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Powiatowa Stacja Sanitarno—Epidemiologiczna w Mielcu

Oddziat Laboratoryjny, ul. M. Sklodowskiej 8, 39-300 Mielec

Wiyniki Badan:

Oznaczany
parametr

Jednostka

Kod probki
Wynik badania

72/1/8/2021

72/2/8/2021

72/3/8/2021

72/4/5/2021

Dopuszezal
ne zakresy
wartoSci
parametru

Zastosowana
metoda
badawcza

Barwa

mg/1 Pt

53)

5%)

53)

5%)

3)

PN-EN ISO 7887:2012
Metoda D

Metnos¢

NTU?

0,3%

0,3%

03

0,4

19

PN-EN ISO 7027:2016
pkt.5

pH
w temp.

20,3°C.

7,2

i

7.2

7.4

6,5-9,5

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodnosé
w temp. 25
*C

(temp. pomiaru:
20,3°C).

uS/cm

50410

49210

5369

13219

2500

PN-EN 27888:1999

Zapach
(TON)

=3

PN-EN 1622:2006

Smak
(TEN)

13

19

19

13-

23

PN-EN 1622:2006

QOgolna liczba
mikroorganiz
moéw w 22 £2
‘Cpo72h
w1 ml

jtk®

54[42;701 %

8[5;14] %

41[31;54] ¥

6[3;11]?

bez
nieprawidl
owych
zmian'

PN-EN ISO 6222:2004

Bakterie
grupy coli
w 100 ml

jtk ®

PN-EN ISO 9308-1:2014

Escherichia
coli
w 100 ml

jtk ®

PN-EN ISO 9308-1:2014

Enterokoki
w 100 ml wody

jtk ®

PN-EN ISO 7899-2:2004

Objasnienia oznaczen stosowanych w tabeli:
3 akceptowalny/a przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian.
zalecany zakres warto$ci - metno$¢ do 1,0
zalecany zakres wartosci - barwa do 15

7 Jednostka metnosci FNU=NTU

% jtk — jednostki tworzace kolonie
9 Wynik wraz z przedzialem niepewnosci rozszerzonej przy poziomie ufnosci 95% i wspétezynniku rozszerzenia k=2
1 Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury.
12) Bez nieprawidlowych zmian , zaleca si¢ -100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
-200 jtk/1ml w kranie u konsumenta ,
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Dopuszczalne zakresy wartosci parametru w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przyjeto wedhug
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.z2017 r. poz. 2294).

Osoby wykonujace badania: B. Hylinska Nadzér nad badaniami :K. Michalska
B. Wiech

Dodatkowe informacje:

W czasie przebiegu analiz nie zaobserwowano zadnych szczeg6lnych zdarzen oraz innych
istotnych faktéw dotyczacych sposobu postgpowania, ktére moglyby wplynaé¢ na wyniki badan.
Niepewnos¢ wykazana w sprawozdaniu nie uwzglednia skladowe;j niepewnosci Zwigzanej

z etapem pobierania prébek do badan.

Zleceniodawca nie wyrazajac zgody na przekazanie przez laboratorium sprawozdania z badan
wiasciwemu terenowo PPIS , informacj¢ o nieodpowiedniej jakosci wody musi przekazaé
bezposrednio do whasciwego PPIS w dniu czastkowego lub catkowitego sprawozdania z badan .

Data sporzadzenia sprawozdania: 9.07.2021 r.

Os$wiadcza sie, ze:
¢ Podane wyniki badan dotyczg wylgcznie badanych probek.
* Bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego niniejsze sprawozdanie z badan
* nie moze by¢ powielone inaczej jak tylko w catosci.
¢ Klient ma prawo ziozenia reklamacji na pimie w terminie 14 dni od daty otrzymania
sprawozdania z badan.

* Dane pozyskane od klienta

f
Imig i nazwisko/Podpis osoby 6&*
autoryzujacej sprawozdanie z badan

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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